
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского 

строительства» (ООО «УралСтройЛаб») 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154 
в Металлургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинска, К/с 30101810400000000711. БИК 047501721

Место осуществления деятельности: Россия, 454047, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, нежилое помещение №6 (часть здания института), 
пом.№№ 109, 114, 115, 116, 117, 118

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
№ 0001608 

№ RA.RU.2iyA04 
действителен бессрочно

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 18.06.27-254 от «07» июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП Маякское ЖКХ

2. Юридический адрес заявителя: Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное, ул. Центральная, 12

3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Челябинская область, Октябрьский район, с.Маячное, насосная, кран насосной
----------------------- -- ■ . ----  - * ___________________________________________________________________________________________

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 27.06.2018
Акт отбора проб: № 001 от 27 июня 2018
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должности лица, отобравшего пробу: Тимофеева Т.Г.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД 
Дата и время доставки в лабораторию: 27.06.2018
Дата(ы) проведения испытаний: 27.06.2018 -30.06.2018_______________________________________________________

6. Условия проведения испытаний: температура воздуха 23-24°С, относительная влажность воздуха 54- 55%, атмосферное
давление 727-732 мм.рт.ст., напряжение в сети 227-230 В___________ ______________________________________________ *■

7.РЕЗУЛБТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты испытаний 
± характеристика 

погрешности 
^неопределенность)

НД на методы испытаний

Код образца: 18.06.27-254
1 Привкус балл 0 ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах балл 0 ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность ЕМФ 1,70±0,34 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4 Цветность 0 Цветности 5,604=1,68 ГОСТ 31868-2012
5 Железо мг/дм3 0,134±0,027 ГОСТ 31870-2012
6 Хлориды мг/дм 62,68±7,52 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
7 Жесткость 0 Жесткости 0,17±0,05 ГОСТ 31954-2012
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№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты испытаний 
± характеристика 

погрешности 
* (неопределенность)

НД на методы испытаний

Код образца: 18.06.27-254
8 Магний мг/дм 43,28±6,49 МУ 08-47/268

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского 

строительства» (ООО «УралСтройЛаб») 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154 
в Металлургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинска, К/с 30101810400000000711, БИК 047501721

Место осуществления деятельности: Россия, 454047, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, нежилое помещение №6 (часть здания института), 
пом.№№ 109, 114, 115, 116, 117, 118

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
№ 0001608 

№ RA.RU.2iyA04 
действителен бессрочно

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 18.06.27-256 от «07» июля 2018 г.

М.П.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП Маякское ЖКХ

2. Юридический адрес заявителя: Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное, ул. Центральная, 12

3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Челябинская область, Октябрьский район, с.Шипкино, насосная, кран насосной
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 27.06.2018
Акт отбора проб: № 001 от 27 июня 2018
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должности лица, отобравшего пробу: Тимофеева Т.Г.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД 
Дата и время доставки в лабораторию: 27.06.2018
Дата(ы) проведения испытаний: 27.06.2018 -30.06.2018______________________________________________________

6. Условия проведения испытаний: температура воздуха 23-24°С, относительная влажность воздуха 54- 55%, атмосферное
давление 727-732 мм.рт.ст,, напряжение в сети 227-230 В__________________________________________________________ ‘

7.РЕЗУЛБТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты испытаний 
± характеристика 

погрешности 
^неопределенность)

НД на методы испытаний

Код образца: 18.06.27-256
1 Привкус балл 1 ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах балл 1 ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность ЕМФ 1,50±0,30 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
4 Цветность 0 Цветности 7,70±2,31 ГОСТ 31868-2012
5 Железо мг/дм3 0,127±0,025 ГОСТ 31870-2012
6 Хлориды мг/дм 62,68±7,52 ПНДФ 14.1:2:4.111-97
7 Жесткость 0 Жесткости 0,18±0,05 ГОСТ 31954-2012
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№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты испытаний 
± характеристика 

погрешности 
*(неопределенность)

НД на методы испытаний

Код образца: 18.06.27-256
8 Магний мг/дм3 44,45±6,67 МУ 08-47/268

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского 

строительства» (ООО «УралСтройЛаб») 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroyiab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154 
в Металлургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинска, К/с 30101810400000000711, БИК 047501721

Место осуществления деятельности: Россия, 454047,
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, нежилое помещение №6 (часть здания института), 
пом.№№ 109, 114, 115, 116, 117, 118

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
№ 0001608 

№ RA.RU.2iyA04 
действителен бессрочно

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП Маякское ЖКХ

2. Юридический адрес заявителя: Челябинская область, Октябрьский район, с. Маячное, ул. Центральная, 12

3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Челябинская область, Октябрьский район, с.Сысоево, насосная, кран насосной--------------------------------------------------------------------------------------- -------—--- ---Ф------------------------------------------------------------
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 27.06.2018
Акт отбора проб: № 001 от 27 июня 2018
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должности лица, отобравшего пробу: Тимофеева Т.Г.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД 
Дата и время доставки в лабораторию: 27.06.2018
Дата(ы) проведения испытаний: 27.06.2018 -30.06.2018_______________________________________________________

6. Условия проведения испытаний: температура воздуха 23-24°С, относительная влажность воздуха 54- 55%, атмосферное
давление 727-732 мм.рт.ст,, напряжение в сети 227-230 В__________________________________________________________ ^

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты испытаний 
± характеристика 

погрешности 
^неопределенность)

НД на методы испытаний

Код образца: 18.06.27-255
1 Привкус балл 0 ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах балл 0 ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность ЕМФ 1,60±0,32 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4 Цветность 0 Цветности 9,40±2,82 ГОСТ 31868-2012
5 Железо мг/дм3 0,112±0,022 ГОСТ 31870-2012
6 Хлориды мг/дм3 62,68±7,52 ПНДФ 14.1:2:4.111-97
7 Жесткость 0 Жесткости 0,18±0,05 ГОСТ 31954-2012
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№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты испытаний 
± характеристика 

погрешности 
*(неопределенность)

НД на методы испытаний

Код образца: 18.06.27-255
8 Магний мг/дм3 43,25±6,49 МУ 08-47/268

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.
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